消防工程师《综合能力》练习题（11.16）

　　　一、单项选择题
　　1.消防设施现场检查结束后，根据各类设施的施工及验收规范确定的工程施工质量缺陷类别，按照国家工程消防技术标准规定对各类消防设施的施工质量作出验收判定结论，工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷，当(　　)时，竣工验收判定为合格;否则，竣工验收判定为不合格。
　　A.A=0，B≤2，且B+C≤6
　　B.A=0，B≤检查项的10%，且B+C≤20%
　　C.A=0，B≤2，且B+C≤检查项的5%
　　D.A=0，B≤2，且B+C≤4
　　2.为确保建筑消防设施正常运行，建筑使用管理单位需要对其消防设施的维护管理明确归口管理部门、管理人员及其工作职责，建立消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等管理制度。其中下列对维护管理人员从业资格要求说法中，不正确的是(　　)。
　　A.消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员，经注册消防工程师考试合格，具有规定数量的、持有一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书，其中项目经理必须具有一级注册消防工程师资格
　　B.消防设施操作、值班、巡查的人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有初级技能(含，下同)以上等级的职业资格证书，能够熟练操作消防设施
　　C.消防设施检测、保养人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有高级技能以上等级职业资格证书
　　D.消防设施维修人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有技师以上等级职业资格证书
　　3.下列对于有两个及两个以上产权、使用单位的同一建筑物，消防设施管理职责说法中，不符合要求的是(　　)。
　　A.明确消防设施的维护管理责任
　　B.实行统一管理，以合同方式约定各自的权利与义务
　　C.委托物业管理单位、消防技术服务机构等实施统一管理
　　D.不同产权、使用单位各自负责各自区域内的消防设施维护管理
　　4.巡查是指建筑使用管理单位对建筑消防设施直观属性的检查。下列建筑管理使用单位按照要求组织巡查频次正确的是(　　)。
　　A.公共娱乐场所营业期间，每日组织一次综合巡查
　　B.消防安全重点单位每周至少对消防设施巡查一次
　　C.其他社会单位每月至少对消防设施巡查一次
　　D.举办具有火灾危险性的大型群众性活动的，承办单位根据活动现场实际需要确定巡查频次
　　5.经消防设施现场检查、技术检测、竣工验收，消防设施的设备、组件以及材料存在产品质量问题或者施工安装质量问题，不能满足相关国家工程建设消防技术标准的，下列处理错误的是(　　)。
　　A.更换相关消防设施的设备、组件以及材料的，进行施工返工处理，重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收
　　B.返修处理，能够满足相关标准规定和使用要求的，按照经批准的处理技术方案和协议文件，重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收
　　C.返修或者更换相关消防设施的设备、组件以及材料的，经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收，仍然不符合要求的，判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格
　　D.未经现场检查合格的消防设施的设备、组件以及材料，但具有强制认证证书的可以用于施工安装
　　6.消防设施的设备及其组件、材料等产品质量检查主要包括外观检查、组件装配及其结构检查、基本功能试验以及灭火剂质量检测等内容。其中(　　)需按照规定对灭火剂进行抽样检测。
　　A.自动喷水灭火系统
　　B.气体灭火系统
　　C.泡沫灭火系统
　　D.干粉灭火系统
　　7.消防设施施工安装以经法定机构批准或者备案的消防设计文件、国家工程建设消防技术标准为依据;经批准或者备案的消防设计文件不得擅自变更，确需变更的，由(　　)修改，报经原批准机构批准后，方可用于施工安装。
　　A.施工单位
　　B.监理单位
　　C.消防机构
　　D.原设计单位
　　8.消防设施施工结束后，由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行包括消防设施在内的建设工程竣工验收。消防设施竣工验收前，下列资料不属于施工单位需要提交竣工验收资料的是(　　)。
　　A.竣工验收申请报告
　　B.施工图设计文件、各类消防设施的设备及其组件安装说明书
　　C.主要设备、组件、材料符合市场准入制度的有效证明文件、出厂质量合格证明文件以及现场检查(验)报告
　　D.施工单位组织机构代码
　　9.相关人员在值班、巡查、检测、灭火演练中发现的消防设施存在问题和故障后，下列说法中不正确的是(　　)。
　　A.相关人员向建筑使用管理单位消防安全管理人报告
　　B.消防安全管理人对相关人员上报的消防设施存在的问题和故障，要一天内通知维修人员或者委托具有资质的消防设施维保单位进行维修
　　C.维修期间，建筑使用管理单位要采取确保消防安全的有效措施
　　D.故障排除后，消防安全管理人组织相关人员进行相应功能试验，检查确认
　　10.建筑使用管理单位按照国家工程消防技术标准规定要求，安排合理数量的、符合从业资格条件的人员负责消防控制室管理与值班。下列关于消防控制室值班要求说法中，不正确的是(　　)。
　　A.实行每日24h专人值班制度，每班不少于一人，值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书
　　B.消防设施日常维护管理符合国家标准的相关规定
　　C.确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态，不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态
　　D.确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足
　　11.下列关于火灾发生时，消防控制室的值班人员采取的应急程序处置火灾中，不正确的是(　　)。
　　A.接到火灾警报后，值班人员立即以最快方式扑灭火灾
　　B.火灾确认后，值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态，同时拨打“119”报警电话准确报警
　　C.报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等
　　D.值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案，同时报告单位消防安全负责人
　　12.消防控制室内的图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制设备，其功能既相互独立，又互相关联，准确把控其功能是充分发挥消防控制室监控与管理作用的关键。下列消防控制室图形显示装置，不符合国家工程技术标准的是(　　)。
　　A.采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置
　　B.其界面对角线长度不得小于430mm
　　C.100s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息
　　D.100s内能够显示其他输入信号的状态信息
　　二、多项选择题
　　1.消防产品合法性检查是指按照国家相关法律法规规定，消防产品按照国家或者行业标准生产，并经型式检验和出厂检验合格后，方可使用。消防产品合法性检查，重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件，以及出厂检验合格证明文件。下列属于市场准入文件的是(　　)。
　　A.纳入强制性产品认证的消防产品，查验其依法获得的强制认证证书
　　B.新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品，查验其依法获得的技术鉴定证书
　　C.目前尚未纳入强制性产品认证的非新产品类的消防产品，查验其经国家法定消防产品检验机构检验合格的型式检验报告
　　D.非消防产品类的管材管件、电缆电线及其他设备、材料查验其法定质量保证文件
　　E.查验所有消防产品、管材管件以及其他设备的出厂检验报告或者出厂合格证
　　2.为确保消防控制室实现接受火灾报警、处置火灾信息、指挥火灾扑救、引导人员安全疏散等消防安全目标，消防控制室配备的监控设备要能够准确、规范的实施消防监控与管理等各项功能。下列关于消防控制室配备的消防设备监控功能描述中，正确的是(　　)。
　　A.消防控制室设置的消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息，并能够向城市消防远程监控中心传输相应信息
　　B.根据建筑(单位)规模及其火灾危险性特点，消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料，存储相关的消防安全管理信息，并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息
　　C.大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要，设置两个及两个以上的消防控制室，并确定主消防控制室、分消防控制室
　　D.主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制，显示其状态信息，并能够显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息，具备对分消防控制室内消防设备及其所控制的消防系统、设备的控制功能
　　E.各个分消防控制室的消防设备之间，可以互相传输、显示状态信息，按照重要性等方面不同可以互相控制消防设备
　　参考答案
　　一、单项选择题
　　1.【答案】A
　　2.【答案】A
　　3.【答案】D
　　4.【答案】D
　　5.【答案】D
　　6.【答案】C
　　7.【答案】D
　　8.【答案】D
　　9.【答案】B
　　10.【答案】A
　　11.【答案】A
　　12.【答案】C
　　二、多项选择题
　　1.【答案】ABCD
　　2.【答案】ABCD
